
Приложение 1  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «30» августа 2023 г. 

 

 
 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Брянский городской лицей №1 имени А.С. Пушкина» г. Брянска 

Г. Брянск, ул. Советская, 98 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

на 

плане 
№ фото Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание Виды работ 

1.1 
Вход (входы) на 

территорию 
есть 

1 

этаж 

каждо

го 

корпу

са 

1,2,13  все Оборудование информационных стендов Капитальный ремонт 

1.2 

Путь (пути) 

движения на 

территории 

есть  
4,11,12 

 
нет все   

1.3 
Лестница 

(наружная) 
есть 

1 эт 1 

корп 
2 

Нет пандуса,  

Высота подъема  ступеней 

более 0,12 м. 

 

все 

Оборудование наружного пандуса. 

Ремонт ступенек. 

 

Капитальный ремонт 

1.4 
Пандус 

(наружный) 
нет   Нет пандуса все Оборудование наружного пандуса Капитальный ремонт 



1.5 

Автостоянка и 

парковка в том 

числе 

велостоянка 

есть  1  все  разметка 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

Нет информационной 

поддержки, 

  

все Оборудование информационных стендов Капитальный ремонт 

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Территория 

прилегающая к 

зданию 

ДЧ-В  
1-13 

 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно 

частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению:  
В здания лицея есть пять входов, центральный вход имеет ступеньки, поэтому необходимо делать пандус, Есть возможность парковки для 

автомобилей территория ровная и беспрепятственная для инвалидов. 



Приложение 2  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «30» августа 2023 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Брянский городской лицей №1 имени А.С. Пушкина» г. Брянска 

Г. Брянск, ул. Советская, 98 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание Виды работ 

2.1 
Лестница 

(наружная) 

есть 1 эт 

1 

кор

п 

2, 

11, 

12 

Нет пандуса,  

все 

Изготовление 

дополнительных поручней. 

Ремонт ступеней 

Капитальный ремонт 

2.2 
Пандус 

(наружный) 

нет   Нет пандуса 
Все 

Изготовление наружного 

пандуса 
Капитальный ремонт 

2.3 

Входная 

площадка (перед 

дверью) 

есть 

 эт 

1 

кор

п 

2 
Есть неровности на 

площадке 
Все 

Ремонт поверхности 

площадки (замена плитки) 
Капитальный ремонт 

2.4 Дверь (входная) есть 

1 эт 

1 

кор

п 

2, 

11, 

12 

Не приспособлена для 

инвалидов. 

Нет приборов и устройств 

для открывания и 

закрывания дверей. 

Полотно двери не 

защищено противоударной 

полосой. 

Все 

Изготовление контрольных 

устройств на входе. 

Оборудование приборами и 

устройствами  для открывания 

и закрывания дверей. 

Оборудование 

противоударной полосой. 

Оборудование прозрачным 

Капитальный ремонт 



Не оборудована 

прозрачным 

противоударным 

материалом. 

противоударным материалом. 

 

2.5 Тамбур есть 

1 эт 

1 

кор

п 

2,6 

Нет дренажных и 

водосборных решеток 
Все 

Оборудование дренажными и 

водосборными решетками 
Капитальный ремонт 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

 

1 эт 

1 

кор

п 

2,6 1 вход приспособлений для МГН с поверхности земли 

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Вход в здание 
ДЧ-И 5-8 5-8 

Капитальный ремонт 

 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно 

частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: 
Для беспрепятственного доступа инвалидов в здания требуется ремонт , оборудование входа  пандусом и оборудование входных дверей дополнительным 

устройствами. 



Приложение 3  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «30» августа 2023 г. 

 
 

I Результаты обследования: 

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Брянский городской лицей №1 имени А.С. Пушкина» г. Брянска 

Г. Брянск, ул. Советская, 98 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(катего-рия) 

Содержание Виды работ 

3.1 

Коридор 

(вестибюль, зона 

ожидания, 

галерея, балкон) 

есть 9 9 

Двери не оборудованы 

приборами и устройствами для 

закрывания и открывания. 

 

Все 

Оборудование дверей приборами 

открывания и закрывания. 

 

Капитальный ремонт 

3.2 
Лестница 

(внутри здания) 
есть  7 

Не приспособлена для 

инвалидов 
Все   

3.3 
Пандус (внутри 

здания) 
нет   Нет места для изготовления Все   

3.4 

Лифт 

пассажирский 

(или подъемник) 

нет   
Нет возможности для 

оборудования 
Все   

3.5 Дверь есть  5 

Нет контрольных устройств на 

входе. 

Не оборудованы приборами и 

устройствами для закрывания и 

открывания. 

Нет информирующих 

обозначения помещений. 

Все 

Оборудование контрольных 

устройств на входе. 

  Оборудовать приборами и 

устройствами для закрывания и 

открывания двери 

 Изготовить знаки 

информирующего  обозначения 

Капитальный ремонт. 



Полотно двери не защищено 

противоударной полосой. 

Не оборудована прозрачным 

противоударным материалом. 

 

помещений. 

Замена дверей. 

3.6 

Пути эвакуации 

(в т.ч. зоны 

безопасности) 

есть 

Все 

пла

ны 

 

Места обслуживания и 

постоянного нахождения 

инвалидов расположены на 

расстоянии более 15 м от 

выхода из здания. 

Все 
Оборудование пожаробезопасной 

зоны. 
Капитальный ремонт. 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

  6-7 

Выключатели на высоте 

больше 0,8 м. 

Нет зон отдыха. 

Нет предупредительной 

информации. 

все 

Перенос выключателей. 

Оборудование зоны отдыха. 

Оборудование 

предупредительными знаками. 

Оборудовали 1 кабинет на 7 этаже 

для обучения инвалидов. 

Капитальный ремонт. 

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 
№ на 

плане 

№ 

фото 

Пути движения 

внутри здания. ДУ 9-13,17 9-11 
 

Капитальный ремонт. 

 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно 

частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания 
 

Комментарий к заключению: Устройство пандусов по лестницам на второй и третий этажи невозможно, так как не позволяет ширина лестницы. 

Устройство лифта тоже не возможно. На первом этаже необходимо оборудовать двери дополнительными  устройствами . 



Приложение 4 (I)  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «30» августа 2023 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Брянский городской лицей №1 имени А.С. Пушкина» г. Брянска 

Г. Брянск, ул. Советская, 98 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание Виды работ 

4.1 

Кабинетная 

форма 

обслуживания 

есть   

Выключатели и розетки на 

высоте более0,8 м. 

Расположены на 

расстоянии более 15 м от 

выхода из здания. 

Не оборудован 

специальной мебелью и 

оборудованием для 

инвалидов. 

Все 

Ремонт освещения, розеток 

и выключателей. 

Оборудование специальной 

мебелью и оборудованием 

для инвалидов. 

Капитальный ремонт. 

4.2 
Зальная форма 

обслуживания 
нет   Не требуется. Все   

4.3 

Прилавочная 

форма 

обслуживания 

нет   Не требуется. Все   



4.4 

Форма 

обслуживания с 

перемещением 

по маршруту 

нет   

Нет возможности 

оборудовать для всех 

инвалидов. 

Все   

4.5 

Кабина 

индивидуального 

обслуживания 

нет   Не требуется Все   

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   
Нет информирующих 

обозначений 
Все 

Изготовление 

информирующих 

обозначений 

 

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Зона целевого 

назначения. ДУ 14 12-13 
 

Капитальный ремонт 

 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно 

частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: Для обслуживания инвалидов возможно оборудование одного кабинета на первом этаже. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «30» августа 2023 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Брянский городской лицей №1 имени А.С. Пушкина» г. Брянска 

Г. Брянск, ул. Советская, 98 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание Виды работ 

5.1 
Туалетная 

комната 
нет 15 8,9 

Есть оборудованная 

туалетной комната 
Все ----------- --------------- 

5.2 
Душевая/ ванная 

комната 
нет   Нет душевой комнаты Все 

Оборудование душевой 

комнаты 
Индивидуальное решение с ТСР 

5.3 
Бытовая комната 

(гардеробная) 
нет   Нет бытовой комнаты Все 

Оборудование бытовой 

комнаты 
Индивидуальное решение с ТСР 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

  8,9 
Нет информирующих 

обозначений 
Все 

Изготовление 

информирующих 

обозначений 

Капитальный ремонт 

 

 



 

 

 

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Санитарно 

гигиеническая зона ДУ 15-16 14 
Индивидуальное 

решение с ТСР 

 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно 

частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: Для оборудования туалетной, душевой  и бытовой комнаты имеются два помещения туалетных комнат на первом этаже,  

эти комнаты требуют ремонта и переоборудования. 



Приложение 6  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «30» августа 2023 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Брянский городской лицей №1 имени А.С. Пушкина» г. Брянска 

Г. Брянск, ул. Советская, 98 
Наименование объекта, адрес 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание Виды работ 

6.1 
Визуальные 

средства 
нет   

Нет визуальных средств 

информации 
Все 

Оборудование здания 

визуальными средствами 

информации 

Капитальный ремонт 

6.2 
Акустические 

средства 

ест

ь 
   Все   

6.3 
Тактильные 

средства 
нет 

1-

17 

1-

14 

Нет тактильных средств 

информации 
Все 

Оборудование здания 

тактильными  средствами 

информации 

Капитальный ремонт 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

    Все 
Оборудование здания всеми 

средствами информации 
Капитальный ремонт 



 

 

 

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Система 

информации на 

объекте 

ДУ 1-17 1-14 
Индивидуальное 

решение с ТСР 

 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно 

частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: Системы информации для инвалидов в школе нет, поэтому требуется ее полное оборудование. 


